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  FR - Mode d'installation   EN - Installation Instructions

Bloc prises combiné, TVL 70 0424 50, 70 0425 50
Bloc prises pourvu de deux fiches différentes pour connexion 
d'appareils de patient et d'appel. Prévu pour les fonctions sui-
vantes : transmission d'appels, commande de deux sources 
d'éclairage, transmission TV, transmission de programmes mu-
sique, commande pour volet roulant. L'utilisation des fonctions 
supportées dépend de l'appareil de patient ou d'appel connec-
té. Connexion TV p.ex. via IR TV module de contrôle universel 
Audio (70 0360 11). Montage mural de préférence.

Connection socket combi, TVL
order no. 70 0424 50, 70 0425 50
A connection socket with two different sockets for connection of 
patient units and call devices. Designed for the following func-
tions: transmission of calls, control of two lights, TV transmis-
sion, transmission of entertainment programmes, blinds 
control. The use of the supported functions depends on the con-
nected patient unit or call device. TV connection e.g. via IR TV 
control module universal Audio (70 0360 11). Suitable for wall 
mounting.

REMARQUE ! L'installation complète du système est 
décrite dans le manuel technique.
ATTENTION ! La platine électronique contient des 
composants sensible à électricité statique. Veuillez de 
ce fait éviter tout contact direct.

NOTE! The complete installation of the system is 
described in the Technical Manual.
CAUTION! The printed circuit board includes electro-
static sensitive components. Avoid touching.

Montage (→ fig. B)
1. Insérer la prise [1] dans le boîte d'encastrement.
2. Visser le cadre de montage [2] avec la prise [1] sur le boîte 

d'encastrement.
3. Connecter les deux fiches [3] dans aux points de branche-

ment (fiche A - prise A, fiche B - prise B).
4. Emboîter le capot [4] sur le cadre de montage [2].

Mounting (→ fig. B)
1. Fit the socket [1] into the back box.
2. Screw the mounting frame [2] together with the socket [1] 

onto the back box.
3. Connect both plugs [3] with the sockets (plug A into 

socket A, plug B into socket B).
4. Push the cover [4] onto the mounting frame [2].

Régler les commutateurs DIP (→ fig. C)
Configurer les numéro de lit 1á 6 : utiliser les commutateurs DIP 
« P3 », « P2 », « P1 » comme illustré dans le tableau ( fig. C ).
Exemple: lit numéro 1 = « P3 » OFF, « P2 » OFF, « P1 » ON .
* Remarque : Pour le numéro de lit 6, aucun appel diagnostic ne 
peut être utilisé.
Réglage du commutateur DIP « TV »  pour utiliser une com-
mande de volet roulant :
 « TV »  OFF : Pas de commande de volet roulant connectée.
 «TV » ON : Commande pour volet roulant. 

Le commutateur DIP «PG » doit toujours être réglé sur OFF.

Setting DIP switches (→ fig. C)
Setting of bed numbers 1 to 6: Use DIP switches "P3", "P2", "P1" 
as shown in the table of figure C.
Example: Bed number 1 = "P3" OFF, "P2" OFF, "P1" ON
* Note: When using bed number 6 no diagnostic call can be 
used.
Setting DIP switch "TV" for use Blinds control:
 DIP switch "TV" OFF: No blinds control connected.
 DIP switch "TV" ON: Blinds control.

DIP switch "PG" must always be set to OFF.

[1] Prise
[2] Cadre de montage
[3] Deux fiches (A, B)

[4] Capot
[5] Commutateurs DIP

[1] Socket
[2] Mounting frame
[3] Two plugs (A, B)

[4] Cover
[5] DIP switch

A

B

1

2
3

4

P3 P2 P1
ONOFF1 OFF
OFFOFF2 ON
ONOFF3 ON
OFFON4 OFF
ONON5 OFF
OFFON6* ON

5

5

70 0424 50
70 0425 50
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Remarques sur les connexions (→ fig. D, E)

Manipulation des bornes
Sections de conducteurs: 0,55 - 1 mm Ø.
Insérer un seul conducteur par bornier.
1. Isoler le conducteur 8 mm.
2. Introduire le conducteur isolé dans le bornier jusqu’à la bu-

tée.
3. Pour dégager le conducteur, introduire un tournevis à lame 

2,5 x 0,4 mm ou 3,5 x 0,5 mm dans l'ouverture et tirer le 
conducteur vers l'extérieur.

Fil d‘écran

Pour raccorder le fil d'écran de blindage, introduire le tournevis 
dans l'ouverture et tenir ouvert le contact à ressort avec le 
tournevis, quand vous introduisez le fil d'écran de blindage. En-
suite examiner l'affectation des contacts correcte examiner en 
tirant le conducteur.

Bus de chambre (RAN)
 La ligne pour la transmission de phonie, c'est-à-dire avec les 

brins « MIC », « LS » et « SCH B » ne doit pas être dénudée 
de plus de 30 mm pour conserver la fonction de blindage.

 Pour éviter les courts-circuits, isoler le fil blindé (SCH B). 

Télécommande d'éclairage
Les sorties de commutation LT1 pour éclairage de lecture et LT2 
pour éclairage d'ambiance fournissent une tension de sortie de 
24 V CC et un courant de 200 mA au maximum, qui est tiré de 
l'alimentation électrique du ComTerminal. Le potentiel se réfère 
aux raccords 0 V du système d'appel malade.
L'impulsion de commutation (24 V CC, 200 mA max.) que four-
nissent les sorties dure aussi longtemps que la touche sur l'unité 
de commande (ePat®lite, poire d'appel, manipulateur avec pho-
nie) est maintenue enfoncée.

TV
Il est possible de se raccorder avec un téléviseur (compatible) et 
de commander certaines fonctions de celui-ci à partir du mani-
pulateur de lit. Mais pour obtenir cette possibilité, il est néces-
saire de clarifier ceci avec votre client.

Notes on the connections (→ fig. D, E)

Handling of the push wire connectors
Usable wire gauges: 0.55 - 1 mm Ø.
Connect only one wire per opening.
1. Strip the wire (8 mm).
2. Insert the stripped wire into the terminal until it stops.
3. For detaching the wire insert a screw driver with a tip of 

2.5 x 0.4 mm or 3.5 x 0.5 mm into the opening and pull out 
the wire.

Shield wire

For connecting the shield wire, use the screw driver to hold the 
spring contact open, while you are inserting the shield wire. Af-
terwards check for a firm wire contact by pulling at the wire.

Room bus (RAN)
 All cables for speech transmission (LS, MIC, SCH B) may be 

only stripped to a maximum of 30 mm to maintain the 
shielding function.

 Insulate the drain wire (SCH B) to prevent short circuiting.

Light control
The switching outputs LT1 for reading light and LT2 for room 
light provide an output voltage of 24 V DC and an output current 
of max. 200 mA, sourced from the ComTerminal power supply. 
The potential refers to the 0 V connections of the nurse call sys-
tem. The outputs prepare a switching pulse (24 V DC, max. 
200 mA) for as long as the button on the patient unit is held 
down (ePat®lite, pear push switch, or patient handset).

TV
The available TV functions depend on the TV set in use. Before 
the final installation, technicians shall check with the ordering 
party for the project to clarify the details regarding the connec-
tion and the functions.

  FR - Mode d'installation   EN - Installation Instructions

Données techniques
Tension d'alimentation 24 V DC
Consommation en veille 30 mA
Dimensions (hxlxp) 81 x 181 x 45 mm
Couleur du boîtier 
70 0424 50

RAL 9018 blanc papyrus

Matériau du boîtier 
70 0424 50

ABS

Couleur du boîtier 
70 0425 50

similaire à RAL 9016
blanc studio

Matériau du boîtier 
70 0425 50

Polycarbonate

Indice de protection IP20
Température ambiante +5 °C – +40 °C
Humidité relative 0 % – 85 %

Technical data
Power Supply 24 V DC
Standby current consump-
tion

30 mA

Dimensions (HxWxD) 90 x 181x 45 mm
Housing colour 70 0424 50 RAL 9018 papyrus white
Housing material 70 0424 50 ABS
Housing colour 70 0425 50 similar to RAL 9016 

studio white
Housing material 70 0425 50 Polycarbonate
Degree of protection IP20
Ambient temperature +5°C – +40°C
Relative humidity 0 % – 85 %
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  FR - Mode d'installation   EN - Installation Instructions

Bus de chambre (RAN) avec phonie
Câble: 2x J-Y(St)Y 2x2x0,8 (max. 2 fils par point de raccordement)

Room bus (RAN) with speech
Cable: CCS32 (max. 2 wires per connec�on point)

Room bus (RAN) with speech
Cable: 2x J-Y(St)Y 2x2x0.8 (max. 2 wires per connec�on point)

du ComTerminal
ou
bloc prises combiné

+24V-Si
RAN

0V
rouge
jaune
noir

blanc

LS
MIC

SCH B

jaune
blanc
noir
rouge

Musique
Câble: 2x IYY par programme ou câbles similaires
(1 paire de fils nécessaire par programme)

Musique de la chambre,
25 VeffELA3a

ELA3b

ELA5a
ELA5b

ELA4a
ELA4b

ELA2a
ELA2b

ELA1a
ELA1b

Entertainment
Cable: 2x IYY per channel or similar cables (1 double wire 
required per programme)

Son TV vers le lit TV sound to the bed

Raccord relais lumière (lumière non variable)

vers relais éclairage0V
Connec�on of light relays (light not dimmable)

LT2

Raccord relais lumière (y compris fonc�on de varia�on)
par ex. ballast numérique électronique variable OSRAM
QUICKTRONIC Intelligent avec interface DALI

Connec�on of light relays dimming func�on)
z.B. Digitally dimmable ballast OSRAM QUICKTRONIC 
Intelligent with DALI interface

Relais de
commuta�on
(24 V/230 V)

OSRAM 
QUICKTRONIC 
Intelligent avec
interface DALI

max. 200 mA

Bus de chambre (RAN) avec phonie
Câble: CCS32 (max. 2 fils par point de raccordement)

0V
RAN

LS
MIC

SCH B

brun

noir
gris

blanc
bleu

+24V-Si

du ComTerminal
ou
bloc prises combiné

TVa

TVb

du système TV
5 Veff, 16 kΩ, 1,5 mW par lit

éclairage d‘ambiance
éclairage de lecture LT1

0V

LT2

LT1

tournevis
screw driver

fil d'écran
shield wire

ELA1b
ELA1a
ELA2b
ELA2a
ELA3b
ELA3a
ELA4b
ELA4a
ELA5b
ELA5a

MIC
LS

SCH B
LT2
LT1

F
RAN

+24V-Si
0V

TVb
TVa

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ELA1b
ELA1a
ELA2b
ELA2a
ELA3b
ELA3a
ELA4b
ELA4a
ELA5b
ELA5a

MIC
LS

SCH B
LT2
LT1

F
RAN

+24V-Si
0V

TVb
TVa

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

A B

from ComTerminal
or
Connec�on socket combi

+24V-Si
RAN

0V
red
yellow
black

white

LS
MIC

SCH B

yellow
white
black
red

0V
RAN

LS
MIC

SCH B

brown

black
grey

white
blue

+24V-Si

from ComTerminal
or
Connec�on socket combi

Entertainment from previous
room, 25 VeffELA3a

ELA3b

ELA5a
ELA5b

ELA4a
ELA4b

ELA2a
ELA2b

ELA1a
ELA1b

TVa

TVb

from TV-System
5 Veff, 16 kΩ, 1,5 mW per bed

to light switching relay0V

LT2 max. 200 mARoom light 
Reading light LT1

éclairage d‘ambiance

éclairage de lecture Switching relay
(24 V/230 V)

OSRAM 
QUICKTRONIC 
Intelligent with 
DALI interface

0V

LT2Room light

Reading light LT1


